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Nr.p.k. Rādītāja 

nosaukums 

Pirms 

atdzelžošanas 

procesa 

Pēc 

atdzelžošanas 

procesa 

Pēc 

rezervuāriem 

Pieļaujamā 

norma 

1. Smarža                    

bez būtiskām 

izmaiņām 

 

bez būtiskām 

izmaiņām 

                            

bez būtiskām 

izmaiņām  

Bez 

būtiskām 

izmaiņām 

2. pH 7,35 7,64 7,56 6,5-9,5 

3. Duļķainība  <5FAU bez 

būtiskām 

izmaiņām                 

  

<5FAU bez 

būtiskām 

izmaiņām 

<5FAU bez 

būtiskām 

izmaiņām 

<3NTU bez 

būtiskām 

izmaiņām 

4. Krāsainība        0,3      m-1       

bez būtiskām 

izmaiņām             

         0,0m-1            

bez būtiskām 

izmaiņām 

         0,0m-1            

bez būtiskām 

izmaiņam 

<200C bez 

būtiskām 

izmaiņām 

5. Garša  bez būtiskām 

izmaiņām 

bez būtiskām 

izmaiņām 

 bez būtiskām 

izmaiņām 

Bez 

būtiskām 

izmaiņām 

6. Elektrovadītspēja 445  µS cm-1 428   µS cm-1   368  µS cm-1 <2500µS 

cm-1200C 

7. Dzelzs(Fe 2+3+)      1,15 mg/l       <0,01 mg/l <0,01 mg/l <0,2 mg/l 

8. Mangāns (Mn2+) 0,55mg/l <0,05mg/l <0,05 mg/l <0,05 mg/l 

9. Amonijs (NH4
+) 0,05 mg/l 0,01   mg/l      0,01   mg/l <0,5 mg/l 

10. Kopējā cietība ( 

CaCO3) 

         219    

mg/l=  12,3                     

ºdH= 4,4          

mgekv/l 

Nav 

noteikta 

norma 

  

 

Piezīmes. 

 

Krāsainība: 0,6m-1=<200C 

                             <0,0 m-1=<50C 

 

 

Duļķainība: <1NTU=<5FAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testēšanu veica: NAI laborante Lidija Počebuta 


