Dzerama tdens testéSanas rezultati
Datums, laiks:26.05.2023.9., plkst. 8:20

Nr. | Raditaja Pirms Péc Péc Pielaujama norma
p. K. | nosaukums atdzelZzoSanas | atdzelzoSanas | rezervuariem | atbilsto$i LR MK
procesa procesa noteikumiem
Nr.671
1. Smarza bez butiskam | bez buitiskam | bez butiskam | Bez butiskam
izmainam izmainam izmainam izmainam
2. pH 7,50 7,75 7,74 6,5-9,5
3. Dulkainiba <5FAU <5FAU <5FAU 3NTU
4, Krasainiba 25 mt 00 mt 0,0 m? 20° bez bitiskam
bez bitiskam | bez butiskam | izmainam
izmainam 1zmainam
5. Garsa bez buitiskam | bez biitiskam | bez biitiskam | Bez bitiskam
1zmainam izmainam 1zmainam izmainam
6. Elektrovaditspgja | 455 uScm™ | 447 pScm? | 461 pScm? | 2500uScm*20°C
7. | Dzelzs (Fe 2% 1,33 mg/l | <0,01mg/I <0,01mg/I 0,2 mg/l
8. Mangans (Mn?*) 0,49 mg/l | <0,05mg/I <0,05mg/I 0,05 mg/I
9. Amonijs (NHs*) | <0,02 < 0,02 <0,02 0,5 mg/l
mg/l mg/I mg/I
10. | Kopgja cietiba 200 Nav noteikta
(CaCO0:s) mg/1=11,2 norma
°dH
=4,0
mgekv/I
Mikrobiologija*
OKVV/100ml | OKVV/100ml
111 Koliformu skaits
OKVV/100ml | OKVV/100ml
Escherichia coli

TesteSana veikta:
Ventspils PSIA “UDEKA” Dzerama tidens laboratorija. T. nr.: 63607293
Piezime:
*TesteSana veikta 09.05.2023.
Partikas droSibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskaja institiita BIOR, Riga,
Lejupes iela 3
TesteSanas parskata Nr. PV-2023-P-300262-.01

Krasainiba: 0,6m1=<20°

<0,0 m*=<5°
Dulkainiba: <INTU=<5FAU
TesteSanu veica: Dzerama tidens laborante- Valentina Liepina
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